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FACHADA
1175

559.21 m2
PLANTA BAIXA

1175

Central de Detecgao e Alarme

Bateria do Sistema de Detecgao e Alarme

Painel Repetidor do Sistema

lluminagé@o de Emergéncia

Bloco Auténomo - 16\ - luz emergéncia

Sinalizagdo de Saida - Bloco Autbnomo

[@-o-o HEE B

Bloco Auténomo de Imuminagao (4x55W)

Tubulagéo Hidraulica

Tubulagéo Hidraulica

Hidrante Duplo

Mangotinho

Registro de Recalque sem Vaélvula de Retencgédo

Avisador Sonoro e Visual com Sirene do Sistema de Hidrantes

Gas - Inflamavel

Central de Gas - Inflamavel

Placas

Placa de Proibido Fumar
Medidas (252)mm - Simbolo Circular

Placa de Proibido Utilizar Elevador em caso de Incéndio
Medidas (252)mm - Simbolo Circular

Placa de Alerta de Choque elétrico
Medidas (340)mm - Simbolo Triangular

Placa de Orientagdo e Salvamento - Saida (Esq / Dir.)
Medidas (316x158)mm - Simbolo Retangular

Placa de Orientagéo e Salvamento - Subindo e Descendo Escada
Medidas (316x158)mm - Simbolo Retangular

Placa de Orientagédo e Salvamento - "SAIDA"
Medidas (316x158)mm - Simbolo Retangular

Placa de Orientagao - N.° Pavimento
Medidas (224x224)mm - Simbolo Quadrado

Placa de Sinalizagéo de Alarme
Medidas (224x224)mm - Simbolo Quadrado

Placa de Extintor de Incéndio
Medidas (358x358)mm - Simbolo Quadrado

Placa de Sinalizagdo de Mangotinho
Medidas (358x358)mm - Simbolo Quadrado

Placa de Sinalizagdo dos Abrigos de Mangueiras
Medidas (268x268)mm - Simbolo Quadrado

Placa de Sinalizagéo dos Hidrantes
Medidas (268x268)mm - Simbolo Quadrado

Placa de Instrugdo abertura porta corta-fogo por barra antipanico
Medidas (402x402)mm - Simbolo Quadrado

& B o=

Placa de Instrugdes para porta corta-fogo
Medidas (506x253)mm - Simbolo Retangular

Antipanico

Barra Antipanico

Aberturas Protegidas

Porta Corta Fogo P-60

©
=}

i

Porta Corta Fogo P-90

120

Porta Corta Fogo P-120

Proprietario

Responsavel Projeto:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA CNPJ: 88.488.366/0001-00

Eng. Civil Eldon Alberto Reckziegel
Creal/RS 48.490-D

PROJETO PPCI

LOTE 03 - 10 - EMEF MARTINHO LUTERO

Rua Martinho Lutero esq Rua Santa Maria Goretti, s/n. °, Vila Joguei-Clube
Cidade Santa Maria/RS

Area Data

559,21m?

PLANTA

BAIXA

LEGENDA
FACHADA

CORTE
DETALHES

Escala Prancha

INDICADA UNICA
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